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Hersteller: Fireplace Gyarté és Kereskedelmi Kft. rev.02

Manufacturer: Allomas utca 7. Date: 2026.03.16
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Datum des Auftrages: 12.12.2025

Date of order:

Megbizas datuma:

Priifstelle: Eco-Flamme Vizsgalé- és Tanusité Intézet Kft.

Testing laboratory: Head office: H-5435 Martfii, Béke ut 5. HUNGARY

Vizsgalo laboratorium: Laboratory: H-1173 Budapest, Osszekétd utca 1. HUNGARY

Auftrag: Priifung nach DIN EN 16510-1:2023 und DIN EN 16510-2-
1:2023. Punkte: A.4.10.2 und A.4.10.4.2

Subject of order: Test according to EN 16510-1:2022 and EN 16510-2-1:2022.
Chapter A.4.10.2 and A.4.10.4.2

Megbizas targya: MSZ EN 16510-1:2023 és az MSZ EN 16510-2-1:2023 A.4.10.2 és

A.4.10.4.2 pontok szerinti vizsgdlal.
Identifizierung der Probe(s): | K5361, K5362, K5363, K5364

Identification of sample(s): K5450, K5451, K5452, K5453, K5460, K3446
Minta(k) azonositéja: Kaminofen / stove / kandallé

Dauer der Priifungen: 06.01.2026

Date of the test:

Vizsgdlat végzésének ideje:

Laborleiter: Technischer Experte:

Head of laboratory: Technical Expert:

Laborvezeltd: Miiszaki szakérto:
Zoltan Enyedi

Hinweis: Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf das eingereichte Priifmuster.
Der Priifbericht darf nur im vollen Umfang kopiert werden; dies bedarf der schriftlichen
Genehmigung des Ausfertigers.

Note: The test results refer exclusively to the test sample submitted. The test report may o _
only be copied to the full extent; the request must be approved in writing. - : NAM-1-1052/2025/K
Megjegyzés: A vizsgdlati eredmények kizarélag a benyijtott vizsgdalati  mintdra NN TESTING LABORATORY
vonatkoznak. A vizsgalati jelentést csak teljes mértékben lehet mdsolni, melvhez irdsos Drnfe W

Jjévdhagydas sziikséges a kibocsdtd szervezet vagy a meghizo részérdl.
*Der neue Priifbericht R-1004340110029-7 rev.02 ersetzt und erkléirt den vorherigen Priifbericht R-1004340110029-7 rev.01 fir ungiiltig. /
The new R-1004340110029-7 rev.02 supersedes and invalidates the previous R-1004340110029-2 rev.01 test report. /

Az 1) R-1004340110029-7 rev.02 feliilirja és érvényteleniti a kordbbi R-1004340110029-2 rev.01 jegyz6kdnyvet.
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Mindestabstand zu brennbaren Materialien gemiR Abbildung A.1 der Norm
Minimum Distance to combustible components according to Figure A.1 of the norm
Minimadlis tavolsdg az éghetd anyagoktol a szabvany Al. dbrdja alapjdn

Richtung / direction / irdny Abstand /Distance / Tdvolsdg
zur Riickwand / rear / hdtul (dy) 200 mm
zur Seitenwand / sideways / oldalt (ds) 300 mm
zur Seitenwand im Strahlungsbereich / side radiation /

; i 450 mm
oldalso sugarzo (d)
zur Frontplatte / in front / elél (dp) 1000 mm
am Fullboden nach vorne / floor in front / el6! a padlon

0* mm

(dr)
unter der Feuerstitte / bottom / alul (dy) 0 mm
zur Decke / ceiling / plafon (dc) 750%* mm

*: Da dr <65K ist, kann der Abstand in dr 0 mm betragen, der Installateur sollte jedoch eine Schutzplatte
vor dem Ofen anbringen (im Falle von brennbaren Béden), um herabfallende Asche oder Funken zu
vermeiden.

*: As dr is <65K, the distance in dr can be 0 mm, but the installer should provide protection plate in front of
stove (in case of flammable floors), because of the falling out ash or spark.

*: Mivel a dr <635K, a dresetén megadott tavolsdg lehet 0 mm, de iizembe helyezéskor védéburkolatot kell
biztositania a kdalyha elejére a kihullé hamu vagy szikra miatt éghetd padlo esetén.

** gemill DIN 18896:2025-09 / according to DIN 18896:2025-09 / a DIN 18896:2025-09 szabvdany szerint
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Kommentare / Archivierte Dokumente
Comments / Archived documents
Megjegyzések / Achivalt egyéb dokumentumok

Beigelegte Unterlagen: technische Dokumentation und Zeichnungen
Supplied documents: technical documentation and drawings
A vizsgalt mintahoz becsatolt dokumentdciok: miiszaki dokumentdciok és rajzok

Die Herstellerdokumentation enthélt die ausfiihrliche Beschreibung des Kaminofens.
The documentation of the manufacturer contains the detailed description of the stove.
A kandallé részletes leirdsdat a gydrto dokumentdcidja tartalmazza.

Der Priifbericht ist eine Erganzung zum urspriinglichen Typpriitbericht RWE FSP-Wa 2306-EN, RRF — 40
17 4620, R-1004340110012-1 rev.00 und ersetzt die Priifergebnisse gemifl dem entsprechenden Abschnitt
A4.104.2.

The test report is a supplement to the original type test report R RWE FSP-Wa 2306-EN, RRF — 40 17
4620, R-1004340110012-1 rev.00 and supersedes the test results under the relevant section A.4.10.4.2.

A vizsgalati jelentés az eredeti RWE FSP-Wa 2306-EN, RRF — 40 17 4620, R-1004340110012-1 rev.00
tipusvizsgdlati jelentés kiegészitése és a vonatkozo A.4.10.4.2 pontjahoz tartozo vizsgalati eredményeket
feliilirja.

Anlage 1/Annex 1/1. melléklet:  A-D: K5361-K5364: Technische Zeichnung / Technical
drawings / Miiszaki rajz

Anlage 2/Annex 2/2. melléklet:  A-D: K5450: Technische Zeichnung / Technical
drawings / Miiszaki rajz

Anlage 3/Annex 3/3. melléklet:  A-D: K5451: Technische Zeichnung / Technical
drawings / Miiszaki rajz

Anlage 4/Annex 4/4. melléklet:  A-D: K5452, K5453: Technische Zeichnung / Technical
drawings / Miiszaki rajz

Anlage 5/Annex 5/5. mellékler: A-D: K5460: Technische Zeichnung / Technical
drawings / Miiszaki rajz

Anlage 6/Annex 6/6. melléklet:  A-D: K3446: Technische Zeichnung / Technical
drawings / Miiszaki rajz

Anlage 7/Annex 7/7. melléklet: Diagramm und Priifaufbau / Diagram and test setup /
Diagram és mérési bedllitas

Anlage 8/Annex 8/8. melléklet:  A-B: Identitiitserkliirung / Declaration of identity /
Azonossdgi nyilatkozat





